Energiekonzept Pforzheimer Hltte 99% regenerative Energieeinsatz

(Adolf-Witzenmann-Haus)

Sommerbetrieb

W interbetrieb

Stromanlage Heizungsanlage

KW Energie Blockheizkraftwerk KWE 25P-4 SI
Kraftstoff heimisches Pflanzendl

milt elektromechanische Regelung Elektrische Leistung 25 KW
1

Thermische Leistung 44 KW

T I
Wasserkraft 5 KW ab ca. Marz Startkraftstoff Diesel. Verbrauch ca. 6 I’h

TECALOR / Stiebel Eltron
Pufferspeicher / Durchlauferhitzer

TBS 1001 W 2 & 1000 Liter Heizungswasser
Warmwasserregister Witzenmann
Wellschlauch RS DN 32

Tauscherflache 11,5 m2; Inhalt Trinkwasser 53 Liter
3 Heizstébe 4 6 KW mit Umwalzpumpe

Unsere Partner:

Ingenieurbiro fir Energie-

und Umwelttechnik Allround Installationen
Michael Berger Heinz Kapferer GmbH
Garmisch Partenkirchen A-6175 Kematen
Planung, Energiekonzept und Installation Heizungs- und
Installation Stromanlage Trinkwasseranlage
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______ i Al Stromeinspeisung Warmwasserheizung
| Schaltung der Stromerzeuger Edelstahlverrohrung mit
| und Stromverteiler MAPRESS Preffitting

S

|
Ly

Kyocera Solarmodul SMA Suny Island

4 Stick KC 135/ 12V 3 Stiick Sinuswechselrichter

lk 8,0 A; Pn 135 W Nr: 5048; Pn 5000; 400 Vac

—>

Hoppecke Bleiakku
Martin Fretz OpzS 1670; 24 Blocke 42V =48 Vc

Elektromeister, Pforzheim  Kapazitat 1200 Ah
Elektroverteiler und

Eletroinstallationen
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Energiekonzept Pforzheimer Hltte 99% regenerative Energieeinsatz
(Adolf-Witzenmann-Haus)

Transport und Lagerung Pflanzendl

Transport Pflanzen6l zur Hitte Gber
Materialseilbahn in

Fassera 200 Liter

Derzeitiger Lieferant Knilling,
Mittenwald. Gebinde 1000 Liter

An der Materialseilbahn in 200 Liter
Fasser umgepumpt.

Lagerraum 1 mit Tank 1 und 2 Lagerraum 2 mit Tank 3und 4
mit Olverteiler und Pumpe 1

Verrohrung DN 12 Stahl verzinkt ERMETO Verschraubungen
Teilweise mit Raychem Begleitheizung

4 Stick Schitz Tank im Tank, Stahl verzinkt, Inhalt 1000 Liter
Einzelentleerung um der begrenzten Haltbarkeit (ca. 1 Jahr) von Pflanzendl gerecht zu werden.
Nur in einem Tank bleibt ein Rest, der zuerst in der nachsten Wintersaison verbraucht wird.

Mobile Pumpanlage
Eigenbau.Zahnradpumpe230V
Férdermenge ca. 10 I/min.
Schlauchtrommel 15 m mit Zapfpistole

Olverteiler fiir Lagerraum 1 und 2
Steuerung der Einzeltankentleerung

Realisierung: Juni — September 2013 Verfasser: Bruno Kohl DAV Sektion Pforzheim, www.alpenverein-pforzheim.de



Energiekonzept Pforzheimer Hutte 99% regenerative Energieeinsatz
(Adolf-Witzenmann-Haus)

Info zur Beschaffung von heimischen Pflanzendl:

Als Pflanzendl wird Rapsdl verwendet, dass im Voralpenraum gewonnen wird.

Als Lieferanten kommen in Frage:

St. Georgs-Mihle, Geisenreider Str. 42, 87616 Marktoberdorf, Tel: 08342 6088

Kein Lieferservice, Nur Abholung, Fasser mitbringen, Sehr guter Preis. (ca. 0,88 €/Liter)

Olmuihle Hohenbrunn, Kénigsdorfer StralRe 29b, 82515 Wolfratshausen, Tel: 08171 42613
Lieferservice im Tankwagen oder Gebinde 1000 Liter, Guter Preis. ca. 0,93 — 1,10 €/Liter)

Getrankehandel Knilling, Tiefkarstr. 19, 82481 Mittenwald, Tel: 08823 3092

Liefert mit Getranke auf gelandegangigen Fahrzeug in Gebinde 1000 Liter und pumpt um auf
Transportbehélter der Hlutten. Sehr gute Service, Hoher Preis. (ca. 1,20 €/Liter)

Weiter Informationsquellen:
TFZ Bayern, Schulgasse 18, 94315 Straubing, Tel: 0921 300 120, www.tfz.bayern.de

Herr Dr. Klaus Thuneke unterstitzt mit Information und Daten die Anwendungen von Pflanzendl.
Sehr gute Broschiren zur Verwendung von heimischen Olen in der Energiewirtschaft.
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Energiekonzept Pforzheimer Hutte 99% regenerative Energieeinsatz
(Adolf-Witzenmann-Haus)

Investitionen 2013:

Heizung mit Pufferspeicher 94 T€
BHKW — Anlage 62 T€
Stromanlage (Batterien und Wechselrichter) 45 T€
Neue Elektroninstallation 7TE
Renovierung Zimmer und Trockenraum 29 T€
Tankanlage und Transporteinrichtungen 16 T€
Neue Fenster 7TE
Anbau Tal- und Bergstation Seilbahn 44 T€
Transporte 9 TE

Summe: 313 T€

Eigenleistung:

Montagekosten der E-Anlage (Eigenleistung) 6 T€
Montage Fenster 2 T€
Renovierung der Zimmer (Wande, Ful3bdden) 12 T€
Isolierung der Aul3enwande 10 T€
Arbeitsteam 3686 Std. 40 T€

Sonstige Reparaturen an Seilbahn und Haus 28 T€
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Energiekonzept Pforzheimer HUtte 99% regenerative Energieeinsatz
(Adolf-Witzenmann-Haus)

Trockenraum

vorher nachher Schuhtrockner fur 40 Paar
Fa. Top Trock
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Zimmer

AulRenwéande
Isoliert mit

: nachher
Mineralwolle

vorher

Zimmer 1
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Zimmer vorher

nachher

AuBenwande Isoliert mit Mineralwolle

Zimmer 1
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Zimmer vorher
nachher

Zimmer 1
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Eindricke vom Umbau

Endlich eingetroffen!!
Der neue BHKW-Modul
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Eindricke vom Umbau

Endlich eingetroffen!!
Der neue BHKW-Modul
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Energiekonzept Pforzheimer HUtte 99% regenerative Energieeinsatz
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Eindricke vom Umbau

Batterieraum mit Wechselrichter
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(Adolf-Witzenmann-Haus)

Eindricke vom Umbau

Schiler der Zimmermannausbildung
Alfons-Kern-Schule Pforzheim
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Eindricke vom Umbau
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